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ANALYSERAPPORT sident. 1af 1
Rekvirent........: Granly Vandverk
Solvangen 52, 9210 Aalborg S@
Provested........ : Granly Vandverk I/S. Vandverket - V02201200/4851001200
pPrgvetype........: Drikkevand
Preveudtagning...: 2006.12.13 k1. 12:15
Prevetager.......: BEurofins Danmark A/S (JOB)
Kundeoplysninger. :
Analyseperiode...: 2006.12.14 kl. 10:41 - 2006.12.18
Provenr. : 47418501
Prove ID: **Granseverdier RSD
Prgvemzrke: hane pa hydrofor Vejl. Max. Metoder (%)
Kimtal ved 22 °C, GEA 20 Antal/ml 50 DS/EN/ISO 6222

Oplysninger fra prevetageren:
Vandtemperatur 8.7 gr. C

Kopi af rapporten er sendt til:
- Nordjyllands Amt, Teknik og Milje, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg @st

DS2250

- Embedslageinstitutionen for, Nordjyllands Amt, Vesterbro 81B, 2. Postboks 1826, 9000 Aalborg

- Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Senderbro 53, 9000 Aalborg

**) Miljestyrelsens bekendtgerelse nr. 871 af 21. september 2001

Tegnforklaring:
RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke pavist.

> : sterre end. i.m.: ikke mdlelig.

# : ingen af parametrene er pavist. Elisabeth Lyngby
Kontaktperson

Provningsresultaterne geelder udelukkende for de(n) undersagte prove(r).
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Rapporten mé ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden pravningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Elisabeth Lyngby
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